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LEGENDA  PRISTROJOV RP:

M1 Huvypingg , TYP: APN 32-3
( virobca: OEZ Letohrad )

FA 1-7
F1.02
F.O1

Napdtova siistava

Prostredie

( vrobca: OFEZ Letohrad )

( vjrobed: OFZ Letohrad )

: Istie , TYP: LPN (do 63A, 10kA)

: Prdovy chrani¢ , TYP: OFI-40-4-030AC
( vjrobca’ OEZ Letohrad )

. Prdovy chrani¢ s nadpr.ochr., TYP: OLFI 10B-N1-030AC

PLASTOVY ROZVADZAC 7"
TYP: RZV-4N56 (0EZ)

KRYTIE
POCET MODULOV : 56
Pi=70kW

Ps = 49 kW
si¢asnost = 0,7

: 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz str., TN-C/TN-S

Ochr. pred drazom el.pridom podia STN 33 2000-4-41 :
a/v previdzke: krytmi,zébranami,izol.%ivich Eastf, umiestnenim mimo dosahu

b/pri poruche: samo&innjm odpojenim napdjania, doplnkova - préd.chrénitom

PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

: Il = wnitorne s trvalou reguldciou

. P40

MENA
A

DATUM

INVESTOR:

OBEC KORNA

8

OBSAH:

C

PRISTAVBA GARAZI K OBJEKTU &s. 778

OBJEKT: KO KLASIFIKACIE
i OBJEKT SLUZIEB A GARAZI ¥.s. 778 A
VPR T HNFAR ~ fy// | KORNA A 150
KRESLIL HALFAR — /0 / |virees R Oslo: KN 4196
POLET A4 1 ’ {AST DOKUMENTACIE: FLEKTROINSTALACIA
- DATUN:  08/2017 0BSAH VYKRESU: Schéma rozvidzata RP [cv: 03




