KABEL CYKY=J 5x10 NAPOUIT V JESTV.ROZV. RH

DO RH WLOZIT ISTIC LPN-B25-3

LEGENDA MIESTNOSTI

&m. | ndzov miestnosti rostredie osvellenie | svietdlo

o P () | (tw)

1.01 | GARAZ NZA1L.6.-Il 200 11xA
POZNAMKY :

- ROZVODY BUDU PREVEDENE KABLAMI CYKY V SUSTAVE TN-S
VEDENYMI V STENACH A STROPOCH V DRAZKE POD OMIETKOU

— PRIVODY K PRISTROJOM BUDU VEDENE V STENACH

~ PRIVODY K SVIETIDLAM BUDU VEDENE V STROPE

— PRISTROJE 0SADIT DO INSTKRABIC POD OMIETKOU

LEGENDA SVIETIDIEL :

A LED priemyselné prisadend, 61W, 7700Im, 4000K, IP65
typ: PL7000L2WAND (MODUS)

LEGENDA PRISTROJOV

X~ sériovy prepinat, 3558-05340, IP20 (ABB Tango)
' zdsuvka 230V, 5518-2989, P44, (ABB Tango)

16
s zdsuvka 400V, 126 1653, IP54, (SEZ D.Kubin)
s zdsuvka 400V, 1ZG 3253, IP54, (SEZ D.Kubin)

Napdfovd siistava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz str., TN-C/TN-S
Ochr. pred drazom el.pridom podia STN 33 2000-4-41 :

a/v previdzke: krytmi,zdbranami,izol.Zivich Sastf, umiestnenfm mimo dosahu
b/pri poruche: samotinnjm odpojenim napdjania, doplnkova - priid.chrdniom
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Prostredie : Il = wndtome s trvalou requldciou
VI - vonkajSie
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